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El resultado emitido corresponde tnicamente al obtenido por el andlisis de la(s) muestra{s} allegada(s) para estudio, identificada(s) como se especifica en el
contenedor de la(s} misma(s) y la solicitud de! servicio respectiva. El laboratorio no se responsabiliza del cumplimiento de las condiciones de pertinencia en
identificacién, toma de muestra, almacenamiento y transporte. No estd permitido reproducir parcialmente ¢ totalmente el informe de resultados sin la
aprobacidn escrita de [a Coordinacién del Laboratorio.

Laboratario te Salud Publica de Cundinamarca

Correo electrdnico: labsalud@ceundinanamarca.gov.co

Direccidn: calle 212 # 70-10 zona industrial Montevideo, Teléfonos: 4112025
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ANALISIS MICROBIOLOGICO
' VALORES CODIGE
FECHA DE PERMITIDOS. N
MENSURANDO UNIDAD | \waLisiS WETODO RESOLUCION RESULTADOS | piagNosTICO | ANALISTA
2115007
[ COLIFORMES NMPAGD S M 92238 0 Microorganismos <1
| TOTALES | ema 202210818 | Eiicign 73 2017 en 100 e AEERITABLE ESK: 059
I NMP/100 I .M 82238 Edicion | 0 Microorganismos <1
E COLf cm3 | 2022106116 | 23 2017 | an 100 em? ACEPTABLE L.SP 063
) I IRCA: 0,00 % Segin fos pardmetros analizados {10) la muestra se encusnira en Nivel de riesgo
INDICE DE RIESGOS " SIN RIESGD.
H LIS L.a informacién de punte de tama correspende al acta ds concariacion vigente,
NOTA
OBSERVACIONES AAD2271-22
ADICIONES, DESVIAGCIONES O EXCLUSIONES: Ninguna
Validé
r
i COD LSP 041 COD LSP 038 .
LIDER TECNICO MICROBIOLOGIA LIDER TECNICCQ FISICOQUIMICO

FIN DEL INFORME
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El resultado emitido corresponde Gnicamente al obtenido por el analisis de la(s) muestra(s) allegada(s) para estudio, identificada(s} como se especifica en ol
contenedor de la{s) misma(s) y la solicitud del servicic respectiva. El laboraterio no se responsabiliza del cumplimiento de las condiciones de pertinencia en
identificacidn, toma de muestra, almacenamiento y transporte. No estd permitido reproducir parcialmente o totalmente el informe de resultados sin la
aprobacion escrita de ia Coordinacion del Laboratorie,

Laboratorio de Salud Pablica de Cundinamarca

Correo electrénico: labsalud@cundinanamarca.gov.co

Direccicn: calie 212 # 70-10 zona industrial Montevideo, Teléfonos: 4112025



